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Vera Compact Mini
Testresultater
Interconsult ASA har i forbindelse med Kolon-prosjektet gjort enkle tester av renseeffekten av Vera Compact Mini. 
Konklusjonen fra testingen er at renseeffekten i anlegget er sterkt avhengig av tilstrekkelig oppholdstid. Da det er et begrenset filtervolum som  vil være mettet ved bruk av anlegget, er det viktig at det kun tilføres begrensede vannmengder. Etter vår oppfatning bør det totale vannforbruket ikke overstige 100 l/døgn. Dette innebærer i praksis at anlegget bare bør benyttes på hytter uten oppvaskmaskin, badekar, vaskemaskin og andre installasjoner med høyt vannforbruk.  

Ved tilførsel av vannmengder på under 100 l/døgn kan det forventes renseffekter i størrelsesorden 55-75 % for Tot-P og 30-60 % for KOF.

Ved 40 bruksdøgn/år og et vannforbruk på under 100 l/bruksdøgn vil filteret beholde fosforbindingskapasiteten i minimum 7 år. 
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